附件1：
用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：中山市黄圃人民医院综合大楼弱电间及信息科中心机房不间断电源（UPS）电池采购项目。
2.总体需求：我院门诊住院综合大楼内的1-15层弱电间（5层、11层除外）及中心机房内的UPS后备电源的电池需更换。
二、技术要求

1.要求供应商对本次项目内的UPS主机进行检查及维修；

2.更换本次项目内的UPS后备电源所有电池，共96块（详见附表1）；
3.本次项目内供应商所提供的UPS后备电源电池提供三年质保（无偿服务）；
4.要求供应商对综合大楼内的1-15层弱电间（5层、11层除外）内的散热情况进行改善。

5.根据采购人要求提供2次该项目UPS的巡检服务，并出具巡检报告。
三、商务要求

	序号
	商务条款
	要求

	1
	报价要求
	供应商根据院方需求进行报价，含材料成本、人力成本、包装、运输、安装等所有可能涉及的含税费用；报价需注明报价品种的品牌型号及质保期；供应商必须对所有内容进行投标，成交人不得再以任何方式转包或分包本项目；供应商所报价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	2
	交货地点
	中山市黄圃人民医院指定地点。

	3
	项目完成期限
	签订合同后30天内完工。

	4
	质量保证期(质保期)
	自项目完工验收合格后起三年内。

	5
	质保期基本要求
	本项目内所包含的全部电池及线材，出现故障，免费维修或更换。


附表1：

	中山市黄圃人民医院综合大楼弱电间及信息科中心机房UPS台账

	主机
	蓄电池

	序号
	地点
	品牌
	型号
	容量
	品牌
	容量
	数量（单位：块）
	备注

	1
	1楼弱电井
	航天柏克
	MP1110
	10KVA
	柏克
	100AH/12V
	16
	

	2
	2楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	3
	3楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	4
	4楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	5
	6楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	6
	7楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	7
	8楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	8
	9楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	9
	10楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	10
	12楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	11
	13楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	12
	14楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	13
	15楼弱电井
	航天柏克
	MP1103
	3KVA
	柏克
	120AH/12V
	4
	每套4节电池

	14
	计算机机房
	艾默生
	NX06060KTJ1AFN02000
	60KVA
	艾默生
	100AH/12V
	32
	

	合计
	96
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